
预留

风井 风井

预留

风井风井

预留

DK
19
24

TM0924

服务

母婴室

M1124
DDTM1024

饮水间

FM丙1023

FM丙1023

DDM1024

水井

水井风井风井

FM丙1223

M1124

M1124

M0724

DK
19
24

TM0924

服务

母婴室

M1124 DDTM1024

饮水间

FM丙1023

FM丙1023

DDM1024

水井

水井 风井

预留

FM丙1223

无障碍

卫生间

无障碍

卫生间

DDTM1024

DK1824

FM乙1524

FM甲1023

M3630

FGM甲1524

M3024 M3630

M3630

FM丙0723

FM乙3630

M3630

M3024

FM乙1023

FGM甲
1524

FGM甲1524

FGM甲1524

FM甲1023

FGM甲1524

FM甲1023

FM甲1023

FM丙1023

FM丙0723

FM甲1023
FM甲1023

FGM甲1524

FM
甲

40
30

FM
甲

40
30

FM
甲
36
30

FM
甲

36
30

FM
甲

40
30

FM
甲

40
30

FGM甲1524

FM甲1023
FM甲1023

FM甲1023 FM甲1023 FM甲1023 FGM甲1524

FM
丙

10
23

FM
丙

10
23

FGM甲1524

FM甲1023

FM丙0723

3
0
0

90
°

2
4
0
0

90°

2
4
0
0

上层投影线

FM
甲

36
30

FM
甲

36
30

900

FM
甲

36
30

400

C类防火玻璃

上

下

上

下

玻璃栏板高度1.8米

扶手高度1.2米 详精装设计

FG
M甲

15
15

FG
M甲

15
15

FG
M甲

15
15

FM甲1023

M1124

4
8
5
0

R
2
7
0
0
0
0

R
2
7
0
0
0
0

钢柱

C1
21
2

C1
21
2

C1
21
2

C1
21
2

消防救援窗

可开启仿木格栅

消防救援窗

可开启仿木格栅

消防救援窗

可开启仿木格栅

消防救援窗

可开启仿木格栅

幕墙内侧钢梁控制线

幕
墙
内
侧
钢
梁
控
制
线

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑
钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

钢斜撑

2100

4
0
0

400

2
1
0
0

4
0
0

1500

4
0
0 1500

4
0
0

6
0
0

400

400

1
5
0
0

400

1
5
0
0

400

6
0
0

400

1
5
0
0

400

6
0
0

400

6
0
0

1
5
0
0

400

400

1
2
0
0

400

600

4
0
0

2100

4
0
0

600

4
0
0

2100

4
0
0

6
0
0

400

2100

4
0
0

1
2
0
0

玻璃栏板高度1.8米

扶手高度1.2米

玻璃栏板高度1.8米

扶手高度1.2米 详精装设计

玻璃栏板高度1.8米

扶手高度1.2米 详精装设计

玻璃栏板高度2.4米

扶手高度1.2米 详精装设计

墙顶标高23.830

BY1807

BY1807

19.000

19.000

金属溢流口

金属溢流口 金属溢流口

金属溢流口

BY
12
07

BY
12
07

BY1807

BY1807

4
2
0
02850

2850

2400

BY
12
07

BY
12
07

3
9
9
6

强电间上做双层结构板

板顶标高28米

2%

0
.
5
%

0
.
5
%

0
.
5
%

0
.
5
%

0.5%

0.5%

2
%

2
%

1%

1%

1
.
5
%

2%

1
%

0.5%

0.5%

2
%

1%
1%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

0.5%

2
%

0.5% 0.5%0.5%

2
%

1%

1%

2%

0
.
5
%

0
.
5
%

0
.
5
%

0
.
5
%

0.5
%

0.5%

2
%

1
%

2%

2

1005

种植屋面排水沟

参建施

2

1005

种植屋面排水沟

参建施

2

1005

种植屋面排水沟

参建施

2

1005

种植屋面排水沟

参建施

2

1005

种植屋面排水沟

参建施

16

1004

种植屋面排水沟

详建施

0.5%

0.5%

500

4984

BY
12
07

BY
12
07

BY1807

BY1807

BY
12
07

BY1807

BY1807

BY
12
07

550

FM
甲
40
30
-k

FM甲1524

FM
甲
40
30
-k

FM甲1524

FM
甲

40
30
-k

FM甲1524

FM
甲

40
30
-k

FM甲1524

FM
甲

40
30
-k

FM甲1524

FM
甲

40
30
-k

FM甲1524

FM
甲
40
30
-k

FM甲1524

FM
甲

40
30
-k

FM甲1524

1300

150

150
1300

墙顶标高23.830

墙顶标高23.830

墙顶标高23.830

M1324

M1324

900

130

1
3
5
0

1
4
2
0
0

加压送风

5.64

47.00

8.94

4.43

4.23
8.21

5.63

14.79

8.12

4.42
4.22

10.459.48

18.92

8.03

4.22

4.41

8.03

加压送风

加压送风

16.93

47.50

14.86

(消防）

A-5#楼梯

A-4#楼梯

A-3#（右）楼梯

A-3#（左）楼梯

A-2#楼梯

A-1#楼梯

(消防）

合用前室

合用前室

前室

FM
乙

18
24
-c

FM乙2024-c

BY
10

05

BY
10

05

FM甲2024-c

XT-3

FM
乙

18
24
-c

FM
乙

18
24
-c

FM甲4030-k

FM甲4030-k

加压送风

FM
乙
18
24
-c

FM
乙
18
24
-c

BY1005

FM甲1524

WF
M乙

15
24

FM
乙
18
24
-b
c

XT-4

合用前室

合用前室

疏散走道

电梯厅

空调机房

M0921

人防警报控制室

疏散走道

前室

合用前室

加压送风

加压送风

员工休息

FM甲1824

FM
乙

18
24
-c

FM
乙

18
24
-c

FM丙1223 FM丙1223

BY0613

FM
乙
18
24
-c

FM
乙

18
24
-c

FM
丙

12
23

FM
丙

12
23

M1
02
4

FM
乙

18
24
-c

FM甲1824

下

加压送风

C1111
C1111

BY1005

FM乙1824-bc

加压送风

BY0613 BY0613

FM丙1223 FM丙1223

FM
乙
18
24
-b
c

M1
02
4

FM
乙

20
24
-c

BY
08
07

C1111

C1111

FM丙1223

DK
10
05

加压送风
强电

弱电/智能化

疏散走廊

前室

BY0613

FM
甲

10
24

FM甲1824

BY1005

FM
乙

20
24
-c

FM
乙

20
24
-c

FM
乙
20
24
-c

FM丙1223

M1
02
4

BY1005

FM甲4030-k

FM甲4030-k

FM甲1524

前室
前室

检修走道

强电弱电/智能

前室

DK
10
05

加压送风强电
弱电/智能化

前室

下

疏散走道

加压送风

设备吊装孔

设备吊装孔

KT-1

KT-2

ST-2

ST-1

FM
乙
06
18

安防
安防

5.65

8.19

3.121.56

疏散走廊

1.57

1.71

加压送风

1.57

1.57

光伏发电机房

FM乙2024-bc FM甲1824-bc

FM
甲

12
21

加压送风
强电上空

加压送风
强电

加压送风

加压送风

强电

加压送风

加压送风

14.44

18.36

(消防兼

无障碍）
4.17

FM
乙

06
18

FG
M甲

15
24FM

甲
15
24

FM甲1524

FM
甲

10
24

XT-2 

BY1005

BY1005

2.09

C1111

C1111

C1111

下

下

C1111

C1111

FM
乙

18
24
-c

C1111

下

下

C1111 C1111

C1111

下

下

BY1005

上

上

下

下

下

下

C1111

BY1005

BY0613
BY0613

XT-5

(消防兼

无障碍）

(消防）

XT-1

M0
92
4

检修走廊 检修走道

加压送风

BY1005

BY0613

BY0613
BY0613

BY0613

FM乙1824-c

进风
排油烟

排烟
排风

21.57

FM
乙

18
24
-c C1111

FM
乙

18
24
-c

FM
乙
18
24
-c

FM
乙
18
24
-c

16.23

5.3023.69

加压送风
安防

BY0617 BY0617

加压送风

WF
M甲

15
24

FG
M 甲

15
24

空调机房

34.49

22.36

加压送风

加压送风

加压送风

8.40

19.24

(消防）

A-5#楼梯

FM
乙
18
21
-c

回风机房 

BY0613送风机房 

M1
52
1

M1524

FM
甲

15
21
-c
b

BY1005

XT-4

M1
12
4

 
 

 

M1
12
4

FM乙1624-bc

M1524

M1524

FGM甲1524

备餐间

水箱间

BY0613
BY0613

FM
乙

18
24
-c

FM
乙

18
21
-c

BY1005

XT-4

前室

合用前室

电梯厅

空调机房

KT-1

KT-2

ST-2

ST-1

FM
甲
10
21

加压送风

6.53

1.46

疏散走廊

下

M
Q
5

电梯厅

BY1005

FM
甲

10
21

上

下

下

C1111

XT-5

(消防兼

无障碍）

强电间

消防电

加压送风

进风
排油烟

排烟
排风

FM
乙

18
21
-c

加压送风

后勤走廊

23.71

4.17

2.14

1.46

6.07

3.13

12.38

12.34

16.00

4.27

4.29

16.27

14.66

5.56

9.37

3.11

29.86

电动排烟窗

设备吊装孔

兼做上屋面检修孔

设备吊装孔

兼做上屋面检修孔

设备吊装孔

兼做上屋面检修孔

28.330

13.65

联通门，非疏散门

设备吊装孔

兼做上屋面检修孔

设备吊装孔

兼做上屋面检修孔

设备吊装孔

兼做上屋面检修孔

设备吊装孔

兼做上屋面检修孔

设备吊装孔

兼做上屋面检修孔

FM
乙
15
21
-c

FM乙1521-cb

22.000

22.000

23.100

23.100

23.100

精
装
屏
风

固定窗

距地面1.6M

固定窗

距地面1.6M

固定窗

距地面1.6M

固定窗

距地面1.6M

固定窗

距地面1.6M

固定窗

距地面1.6M

WM1824

WM1824

WM1824

WM1824WM1824 WM1824

WM1824
WM1824

WM
13
24

WM
13
24

M
Q
5M

Q
4

MQ7

MQ7

MQ7
MQ7

MQ7

MQ7

M
Q
5

M
Q
4

MQ55

MQ55

MQ55

MQ55

MQ55

消防救援门

消防救援门

消防救援门
消防救援门

消防救援门

消防救援门

消防救援窗

消防救援窗

消防救援窗

消防救援窗

消防救援窗

消防救援窗
消防救援窗

雨棚轮廓线

顶面标高13.400m

雨棚轮廓线

顶面标高13.400m

雨棚轮廓线

顶面标高13.400m

雨棚轮廓线

顶面标高13.400m

雨棚轮廓线

顶面标高13.400m

雨棚轮廓线

顶面标高13.400m

雨棚轮廓线

顶面标高13.400m

专题展 208人

准备序厅
专题展 202人

基本陈列 202人

基本陈列 202人

基本陈列 208人

二层入口平台上空

公共休息区

空调机房

油烟

排烟水

水

排烟机房

弱电

进风
排烟

强电间 水
安防

排烟机房

排烟

弱电

强电

弱电

空调机房

准备序厅

720.48

740.30

717.16

740.30

717.19

12.09

3.51

1.69

2.59

3.28

6.74

7.27

7.76

5.82

16.60

3.58

3.58

3.64

5G机房

强电
安防

进风

空调机房

7.87

6.16

5.61

24.86

15.29

二层屋面

二层屋面

二层屋面

二层屋面二层屋面

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

17.985

17.985

17.985

17.985

水
5.19

进风

空调机房

31.36

2.65

空调机房

41.53

排烟机房

排烟

7.70

强电
弱电

2.67

14.81

7.06

加压机房

空调机房

加压机房

空调机房

空调机房

加压机房

24.800

前室

电梯厅

20.48

20.42

电梯厅

电梯厅

电梯厅

23.88

20.53

20.48

17.985

21.600

21.600

21.600

21.600

21.600

观光层 218人

排烟机房

18.54

公共休息区

公共休息区

A-2#卫生间

员工休息室

4.30

180.37

179.62

弱电安防强电进风

4.22
8.61

7.756.67

水

4.30

排烟

4.96

A-1-1#卫生间 A-1-2#卫生间115m
2

115m
2

FT-6

FT-5

FT-10

FT-9

空调机房

空调机房

空调机房

20.90

24.35

20.88

61.2061.21

59.76

132.68

21.500

21.500

21.500

121.40

121.34

19.200

19.185

19.200

19.200

A-13#卫生间

179.72

6.72

多媒体

控制间

42.44

3.16

5.90

18.000

前室

12.94

开水间

8.38

A-2#

无障碍

卫生间
6.69

水

3.43

消防救援窗

25.16

25.16

进风

3.68

18.000

18.000
18.000

18.000

18.000

加压机房

FM乙1524

XT-7
(消防)

A-6#楼梯A-6#楼梯A-6#楼梯

A-17#楼梯

ZJT-1 5t

消防

WWT-2 3t

ZJT-2 5tWWT-1 3t

WWT-3 5t

下下

前室

FM乙1523

WZAT-3

(消防兼

无障碍)

BY
07
09

BY
11
06

-

506

-

506

-

701

-

702

-

701

6

-

建施-1005

11

-

建施-1005

6

-

建施-1005

11

-

建施-1005

6

-

建施-1005

10

-

建施-1005

10

-

建施-1005

6

-

建施-1005

适用于A-G轴以南处墙身

10

-

建施-1005

10

-

建施-1005

3

-

建施-1005

3

-

建施-1005

3

-

建施-1005

9

-

建施-1005

9

-

建施-1005

9

-

建施-1005

9

-

建施-1005

16

-

建施-1004

适用于A-G轴以北处墙身

17

-

建施-1004

5

-

建施-1007 5

-

建施-1007

6

-

建施-1005

适用于A-G轴以南处墙身

16

-

建施-1004

适用于A-G轴以北处墙身

17

-

建施-1004

33.6°

0.8°

0.8°

1.6°

1.6°

1.6°

0.8°

0.8°

1.6°

1.6°

1.6°

0.8°
0.8°

1.6° 1.6° 1.6°
0.8°

0.8°

1.6°

1.6°

1.6°

0.8°

0.8°

1.6°

1.6
°

1.6
°

0.8
°

0.8
°

0.8°

0.8°

1.6°

1.6°

1.6°

0.8°

0.8°

1.6°

1.6°

1.6°

0.8°
0.8°

1.6° 1.6° 1.6°
0.8°

0.8°

1.6°

1.6°

1.6°

0.8°

0.8°

1.6°

1.6
°

1.6
°

0.8
°

0.8
°

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

A-6

A-7

A-8

A-9

A-10

A-11

A-12
A-13 A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

33.6°

1.6°

1.6°

1.6°

1.6°

1.6°

1.6°

1.6°

1.6°

1.6°

1.6°
1.6°

1.6° 1.6° 1.6°
1.6°

1.6°

1.6°

1.6°

1.6°

1.6°

1.6
°

B-A

A-24

1/A-23

A-23

A-22

A-21

A-20

1/A-19

A-19

A-18

A-17

A-16

1/A-15

A-15

A-14A-13

A-12

1/A-11

A-11

A-10

A-9

A-8

1/A-7

A-7

A-6

A-5

A-4

1/A-3

A-3

2
4
0
0

1
5
0
0

1
7
2
0
0

7
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本层建筑面积：12171.39m
2

  总建筑面积：99700.00m
2

填充墙除标注外均为200厚，轴线处墙体除标注外均居轴线中

防火分区之间的防火墙平面图例为

门的定位：除标注外，所有门垛宽为300或门居所在墙段正中，未标宽度的门洞尺寸参见门窗编号

消火栓箱尺寸700*1800*180（宽*高*厚）；      表示暗装/半暗装消火栓，墙体留洞730*1830，底距

地100；      表示明装消火栓（白色三角一侧为开启面）；所有消火栓下部均设置手提式灭火器
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